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完 成　　令和  8 年　　月　　日
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着 工　　令和  8 年　　月　　日

② 既設管切り離し撤去 φ450

① 既設管切り離し撤去 φ400

③ 既設管切り離し撤去 φ600

⑤ 既設管切断撤去 φ450（北側）

　　仕切弁側 管帽設置

　　仕切弁側 管帽設置

　　仕切弁側 管帽設置

④ 既設管切断撤去 φ450

　　　　　　　　　φ400（南側）

掘削量　一覧

① 既設管切り離し撤去 φ400

　　　L 2.80 × W 1.70 × H 2.75

② 既設管切り離し撤去 φ450

　　　L 3.50 × W 2.15 × H 2.25

③ 既設管切り離し撤去 φ600

　　　L 3.70 × W 2.80 × H 2.55

④ 既設管切断撤去 φ450

　　　L 3.00 × W 1.50 × H 2.30

⑤ 既設管切断撤去 φ400・450

　　　L 4.00 × W 2.00 × H 2.00
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本管：鋳鉄管　外径　φ630.8

設計水圧：0.75MPa

注記

底盤コンクリート　　　　　　　　

水圧試験完了後の支持コンクリート

切管後の保護コンクリート　　　　

(DIPφ600×φ600)

平　面　図 断　面　図

側　面　図

作業弁Ａ

Ａ

ＤＣＣ　φ６００×６００

底盤コンクリートは矢板に

直接巻きつけて打設すること

Ａ－Ａ

ＮＳ形挿し口

φ６００

Ｇ．Ｌ

土留め位置

Ｇ．Ｌ

不断水分岐部土工図(3)

縮    尺

十 和 田 市 水 道 事 業

十和田市大字赤沼字芳川原　地内修繕場所

設　  計

工    期

図面名称

S=1:20

修
繕
名
称

図
面
番
号

　芳川原浄水場既設管撤去修繕

令和 8 年   5 月    

完 成　　令和  8 年　　月　　日

完成年月 令和  8 年　　月

7

6

着 工　　令和  8 年　　月　　日

1
4
0
0

2
0
0

1
4
5
0

1
1
5
0

8
0
0

6
5
0

1200 1800 1850

4850

2
8
0
0

1
8
0
0

1
0
0
0

300 3500 1050

900 1800 800

１０－Ｄ１６

φ
6
3
0
.
8

5
0
0

4
0
0

3
5
0

2
0
0

200

500 1400 500 1200 1250

不断水簡易弁　上部撤去

1000

管帽　φ600

防護コンクリート

　L=500　W=1450　H=1200

撤去管　DIPφ600（切断工２ヶ所）

防護コンクリート

　L=500　W=1450　H=1200

既設管撤去

弁体撤去

φ880

(
1
5
3
1
)

1335

8
0
0

(
1
8
4
)



土留工標準図 S=1:20
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